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気象庁csv(札幌)を使用

室内条件 夏期:26℃50%、冬期:22℃40%
冷房期間:7月〜9月

暖房期間:11月〜4月

空調時間：9時〜18時

事務室想定:0.15人/m2、30CMH/人の場合
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気象庁csv(仙台)を使用

室内条件 夏期:26℃50%、冬期:22℃40%
冷房期間:6月〜9月

暖房期間:12月〜3月

空調時間：9時〜18時

事務室想定:0.15人/m2、30CMH/人の場合
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気象庁csv(大阪)を使用

室内条件 夏期:26℃50%、冬期:22℃40%
冷房期間:6月〜9月

暖房期間:12月〜3月

空調時間：9時〜18時

事務室想定:0.15人/m2、30CMH/人の場合
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気象庁csv(東京)を使用

室内条件 夏期:26℃50%、冬期:22℃40%
冷房期間:6月〜9月

暖房期間:12月〜3月

空調時間：9時〜18時

事務室想定:0.15人/m2、30CMH/人の場合
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気象庁csv(福岡)を使用

室内条件 夏期:26℃50%、冬期:22℃40%
冷房期間:6月〜9月

暖房期間:12月〜3月

空調時間：9時〜18時

事務室想定:0.15人/m2、30CMH/人の場合
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気象庁csv(福岡)を使用

室内条件 夏期:26℃50%、冬期:22℃40%
冷房期間:6月〜9月

暖房期間:12月〜3月

空調時間：9時〜18時

事務室想定:0.15人/m2、30CMH/人の場合


